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1 Условные обозначения 

В данном документе используются следующие условные обозначения: 

¶ ВОЛС — волоконно-оптическая линия связи; 

¶ ОС — операционная система; 

¶ ПО — программное обеспечение; 

¶ РЭ  — руководство по эксплуатации. 

2 Область применения 

ПО «Конфигуратор ЛПА» предназначено для работы со следующими линейками из-
делий ООО «Ленпромавтоматика»: 

¶ ЛПА-151 — барьеры искробезопасности с гальванической развязкой; 

¶ ЛПА-300 — объединительные модули; 

¶ ЛПА-350 — вторичные искробезопасные измерительные преобразователи; 

¶ ЛПА-501 — приемопередатчики дискретных сигналов для ВОЛС. 

ПО функционирует на компьютерах под управлением 32- и 64-разрядных ОС семей-
ства Windows (версий XP, Vista, 7, 8, 10, 11). Никаких особенностей настройки ОС для кор-
ректной работы конфигуратора не требуется. 

Для связи с изделиями используются интерфейсы USB и RS-485. 

3 Установка и запуск конфигуратора 

Для установки конфигуратора не требуется запускать какие-либо установочные про-
граммы. Достаточно распаковать все файлы (с подпапками) из поставляемого архива в от-
дельную папку компьютера.  

Для запуска конфигуратора используйте исполняемый файл «Конфигуратор 
ЛПА.exe» из вышеупомянутой папки. Можно также создать ярлык для этого файла. 

Во время запуска ПО в центр экрана выводится окно статуса загрузки модулей кон-
фигуратора.  

4 Подключение изделий к компьютеру 

Для подключения изделий ЛПА-300 используется интерфейс RS-485. Современные 
компьютеры, как правило, изначально не оснащены последовательным портом с таким ин-
терфейсом, поэтому следует применять какое-либо внешнее устройство. В качестве такого 
устройства можно использовать, например, преобразователь MOXA UPort-1150 с интер-
фейсом USB. 

Конфигуратор способен обеспечивать конфигурирование до 8 изделий ЛПА-300, од-
новременно подключенных по шине RS-485. Подробнее см. в РЭ на ЛПА-300.   

Прочие изделия ЛПА используют для конфигурирования непосредственно интер-
фейс USB. Установка дополнительных драйверов не требуется. Подключать изделия к ком-
пьютеру следует соединительным кабелем с разъемом «USB mini B» (ЛПА-151 и ЛПА-501) 
либо «USB type C» (ЛПА-350). 

По интерфейсу USB работа ведется только с одним изделием. Даже если подклю-
чить несколько изделий к разным портам, соединение будет установлено только с одним, 
с тем, которое было подключено первым. При его отключении конфигуратор автоматически 
обнаруживает следующее подключенное изделие и устанавливает связь с ним. 
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Подключать изделия к компьютеру можно в произвольный момент времени, как до 
запуска конфигуратора, так и во время его работы. 

5 Основные функции, выполняемые конфигуратором 

Настоящий раздел содержит краткое описание функций, выполняемых конфигура-
тором. Здесь даны также ссылки на те разделы документа, где перечисленные функции и 
их использование рассматривается более подробно. 

Настройка параметров изделий 

Для настройки параметров работы изделия используется окно, в котором отоб-
ражаются заданные значения параметров. Для просмотра и задания параметров ис-
пользуются стандартные интерфейсные элементы: флажки, выпадающие списки, поля 
для ввода чисел и текстов. Подробнее см. в разделе «Режим конфигурирования под-
ключенного изделия». 

Визуализация конфигураций 

Для наглядного представления конфигурации изделия используется структурная 
схема, меняющая свой вид в зависимости от значений настраиваемых параметров. 

Автономный режим конфигурирования 

Задавать конфигурационные параметры можно независимо от того, подключено 
изделие или нет. Задание параметров изделия без его подключения называется конфи-
гурированием в автономном режиме. Подробнее см. в разделе «Автономный режим кон-
фигурирования». 

Запись, чтение, сравнение данных 

Конфигурационные данные могут быть записаны в постоянную память подклю-
ченного изделия и считаны из нее. Также предусмотрены средства для чтения и сохра-
нения данных на диске компьютера в виде конфигурационных файлов текстового фор-
мата (команды меню «Открыть файл» и «Сохранить файл»). Имеются инструменты для 
сравнения конфигурационных данных с содержимым конфигурационных файлов и па-
мяти изделия (подробнее см. в разделе «Режим сравнения конфигурационных дан-
ных»). 

Запись ПО в изделие 

В конфигураторе имеются средства для обновления встроенного ПО изделий (по-
дробнее см. в разделе «Запись встроенного ПО»). 
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6 Пользовательский интерфейс 

6.1 Режим «Витрина» 

Главное окно конфигуратора в режиме «Витрина» изображено на следующем ри-
сунке. В этом режиме окно показывает несколько изделий. Изделия изображаются в виде 
плашек. Плашка содержит наименование изделия или линейки изделий, значки для демон-
страции функций изделия и пояснительный текст. 

 
ʈʠʩʫʥʦʢ 1. ɻʣʘʚʥʦʝ ʦʢʥʦ ʢʦʥʬʠʛʫʨʘʪʦʨʘ 

В нижней части окна находится область для вывода прогресс-индикатора, а также 
тестовое поле с информацией о версии конфигуратора.  Прогресс-индикатор используется 
для визуализации выполнения длительных операций (при запуске конфигуратора, при за-
писи и чтении данных изделия). 

Область в правой части окна предназначена для вывода команд меню, но в режиме 
показа нескольких изделий в нем имеется только команда «Выход».  
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При наличии подключенного изделия в верхней части главного окна отображается 
специальная плашка с наименованием изделия, заводским номером, информацией о вер-
сиях и значком подключения. Окно имеет следующий вид: 

 

 
ʈʠʩʫʥʦʢ 2. ɻʣʘʚʥʦʝ ʦʢʥʦ ʧʨʠ ʥʘʣʠʯʠʠ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʥʦʛʦ ʠʟʜʝʣʠʷ ʃʇɸ-151-201 

Для перехода к средствам конфигурирования конкретного изделия следует щелк-
нуть кнопкой мыши по соответствующей плашке. Можно использовать как плашку подклю-
ченного изделия, так и любую другую.  
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6.2 Режим конфигурирования подключенного изделия 

Окно конфигуратора в режиме работы с подключенным изделием изображено на 
следующем рисунке.  

 
ʈʠʩʫʥʦʢ 3. ʈʝʞʠʤ ʢʦʥʬʠʛʫʨʠʨʦʚʘʥʠʷ ʧʦʜʢʣʶʯʝʥʥʦʛʦ ʠʟʜʝʣʠʷ ʃʇɸ-151-201 

В правую верхнюю область окна выводится информация о подключенном изделии.  

В левой верхней части окна находятся вкладки для переключения между группами 
настроек изделия. Также может иметься отдельная вкладка «Инструменты» (подробнее 
см. раздел 6.5). 

Основная область окна содержит элементы для задания конфигурационных пара-
метров и структурную схему изделия.  

В правой части окна располагается меню команд для выполнения типовых операций 
(записи, чтения, сравнения, сброса настроек, и т.п.). 
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6.3 Автономный режим конфигурирования 

Работа с конфигуратором в автономном режиме незначительно отличается от опи-
санных выше процедур. Имеются следующие отличия в интерфейсе пользователя: 

¶ в правой верхней области окна отображается только название изделия; 

¶ в меню отсутствуют команды для работы с памятью изделия (записи, чтения, 
сравнения).  

Вся остальная функциональность конфигуратора в автономном режиме присут-
ствует. Соответственно, этот режим позволяет пользователю ознакомиться с процедурами 
конфигурирования изделий, а также настроить необходимые параметры любого из доступ-
ных изделий и сохранить их в конфигурационном файле для дальнейшей работы. 

На рисунках ниже показаны окна для конфигурирования изделий в автономном ре-
жиме. 

 
ʈʠʩʫʥʦʢ 4. ɸʚʪʦʥʦʤʥʳʡ ʨʝʞʠʤ ʢʦʥʬʠʛʫʨʠʨʦʚʘʥʠʷ ʃʇɸ-350 
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ʈʠʩʫʥʦʢ 5. ɸʚʪʦʥʦʤʥʳʡ ʨʝʞʠʤ ʢʦʥʬʠʛʫʨʠʨʦʚʘʥʠʷ ʃʇɸ-300 

 
ʈʠʩʫʥʦʢ 6. ɸʚʪʦʥʦʤʥʳʡ ʨʝʞʠʤ ʢʦʥʬʠʛʫʨʠʨʦʚʘʥʠʷ ʃʇɸ-501 
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6.4 Режим сравнения конфигурационных данных 

Окно конфигуратора в режиме сравнения данных изображено на следующем ри-
сунке.  

 
ʈʠʩʫʥʦʢ 7. ʈʝʞʠʤ ʩʨʘʚʥʝʥʠʷ 

Этот режим предназначен для определения и показа отличий текущей заданной 
конфигурации от сохраненной в файле или в памяти изделия. Параметры, значения кото-

рых различаются, помечены значком . 

Для включения режима сравнения выберите в меню команду «Сравнить конфигура-
цию», затем — источник для сравнения (конфигурационный файл или данные, считывае-
мые из памяти подключенного изделия). 
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6.5 Вкладка «Инструменты» 

Вкладка «Инструменты» используется для размещения дополнительных инстру-
ментальных средств, помогающих правильно настроить изделие и оценить корректность 
его функционирования. В данной версии ПО такой вкладкой оснащены изделия из линеек 
ЛПА-151 и ЛПА-350. См. следующий рисунок.  

 
ʈʠʩʫʥʦʢ 8. ʀʥʩʪʨʫʤʝʥʪʳ 

Эта вкладка содержит инструменты, которые можно использовать для проверки 
правильности работы изделия с точки зрения метрологической корректности. На вкладке 
имеются: 

¶ средства для показа и параметризации таблицы контрольных точек, значения в 
ней автоматически рассчитываются в зависимости от значений конфигурацион-
ных параметров в левой верхней части окна. 

¶ калькулятор НСХ, позволяющий получить сведения о правильном соответствии 
значений входного и выходного сигнала. 

Вкладка «Инструменты» не содержит параметров, которые записываются в память 
изделия. Соответственно, никакие данные, заданные в этой вкладке, на работу изделия не 
влияют. 

7 Процедуры записи информации в изделия 

7.1 Общие сведения 

Запись информации в изделие можно выполнить только тогда, когда изделие под-
ключено к компьютеру и установлена связь его с конфигуратором.  

Никаких дополнительных переспросов перед началом записи не производится. Про-
цесс записи индицируется прогресс-индикатором. После завершения записи прогресс-ин-
дикатор прекращает движение и перестает отображаться на экране.  

В случае успешного выполнения записи никаких всплывающих окон с информацией 
о завершении процедуры конфигуратор не выводит. Такие окна могут появиться только в 
случае возникновения каких-либо проблем с записью информации в изделие.  
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7.2 Запись конфигурации 

Для записи в изделие конфигурационных данных следует в меню выбрать команду 
«Записать в устройство». В постоянную память изделия будут записаны данные, которые 
заданы в полях конфигурационных вкладок.  

7.3 Запись встроенного ПО 

Для записи встроенного ПО в изделие предназначена команда «Обновить про-
шивку». После выбора этой команды следует в появившемся стандартном диалоговом 
окне выбрать нужный файл прошивки.  

Если команда «Обновить прошивку» при наличии подключения к изделию отсут-
ствует в меню, то это означает, что эта процедура для этого типа изделий не поддержана. 

8 Возможные проблемы 

При возникновении любых проблем с функционированием конфигуратора следует 
убедиться, что используется комплектная и современная версия этого ПО. Эта версия 
опубликована на сайте ООО «Ленпромавтоматика» (http://lpadevice.ru/downloads/). Также 
рекомендуется убедиться, что используется ОС со всеми необходимыми пакетами обнов-
ления. 

Проблемы также могут быть вызваны неисправностями оборудования: компьюте-
ров, соединительных кабелей, преобразователей. В таких случаях следует использовать 
исправное оборудование. 

Приложение 1. Структура комплекта файлов конфигуратора. 

В корневой папке конфигуратора находится основной исполняемый файл и основ-
ные стандартные библиотеки.  

В папке «updates» находятся папки с актуальными файлами прошивок изделий, ко-
торые следует использовать для обновления встроенного ПО изделий, при возникновении 
такой необходимости. 

В папке «plugins» хранятся библиотеки модулей конфигуратора, предназначенные 
для работы с конкретными линейками изделий, а также модули с описаниями датчиков, 
используемых в конфигураторе. 

Папка «translations» содержит файлы данных, обеспечивающие перевод интер-
фейса конфигуратора на русский язык. 

Прочие папки являются служебными и содержат дополнительные библиотеки. 

Приложение 2. Удобные приемы работы.  

Конфигурирование одинаковых изделий 

Конфигуратор работает так, чтобы не затруднять процесс массового конфигуриро-
вания одинаковых изделий при использовании интерфейса USB. Объем действий пользо-
вателя при выполнении такой процедуры максимально сокращен. После задания всех не-
обходимых параметров на конфигурационных вкладках достаточно поочередно, для каж-
дого изделия, выполнять всего 2 действия: подключить изделие к компьютеру и выбрать в 
меню команду «Записать в устройство». 

http://lpadevice.ru/downloads/
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«Удаленное» конфигурирование 

Для подготовки конфигурации физическое наличие изделия не требуется. Конфигу-
рацию, подготовленную путем заполнения бланков, можно сохранить в файле, а затем пе-
редать этот файл своему коллеге-получателю, используя любой доступный способ (элек-
тронное письмо, флэш-носитель, и т.п.). Получатель, загрузив файл в конфигуратор и под-
ключив изделие к компьютеру, без каких-либо дополнительных манипуляций может выпол-
нить запись этой конфигурации в память изделия. 

Хранение конфигурационных файлов 

Конфигуратор по умолчанию использует для хранения конфигурационных файлов 
свою рабочую папку. Если запускать конфигуратор непосредственно, без ярлыка, то рабо-
чей папкой будет папка размещения его исполняемого файла. Но лучше создать и исполь-
зовать ярлык. Ярлык можно поместить в более удобное место, например — на рабочий 
стол Windows. В свойствах ярлыка целесообразно указать в качестве рабочей папки ту, где 
будет удобно хранить конфигурационные файлы. Конфигуратор будет открывать именно 
эту папку при сохранении и чтении конфигурационных файлов. 

Приложение 3. Особенности функционирования ПО.  

Конфигуратор использует стандартные библиотечные модули, применение которых 
может приводить к проблемам с корректным отображением текстовых элементов на экране 
компьютера. Это может иметь место в ситуации, когда на используемом компьютере име-
ются несколько дисплеев с разным разрешением экранов, для них установлены разные 
значения параметров масштабирования (например, для одного дисплея — 100%, для дру-
гого — 150%) и используется расширенный на оба дисплея рабочий стол. При «перетаски-
вании» окна приложения с одного дисплея на другой могут возникнуть искажения текстов 
в окнах.  

В данной ситуации рекомендуем либо не использовать разное масштабирование на 
дисплеях, либо пользоваться только одним дисплеем.  

 


